


HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE BAKIM 
STRATEJİSİ VE GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI



HİDROELEKTRİK SANTRALLERİMİZ

Plant Name Location Installed 
Capacity Commissioning Date 

Arkun HEPP Artvin 245 MW 2014

Çambaşı HEPP Trabzon 44,1 MW 2013

Dağdelen HEPP Kahramanmaraş 8 MW 2013

Doğançay HEPP Adana 62 MW 2017

Hacınınoğlu HEPP Kahramanmaraş 142 MW 2011

Kandil HEPP Kahramanmaraş 208 MW 2013

Kavşakbendi HEPP Adana 191 MW 2013

Köprü HEPP Adana 156 MW 2013

Kuşaklı HEPP Adana 20 MW 2013

Menge HEPP Adana 89 MW 2011

Sarıgüzel HEPP Kahramanmaraş 103 MW 2013

Yamanlı II HEPP Adana 82 MW 2015



BAKIM EKİBİMİZ

Bakım Grup Müdürlüğü

Mekanik Bakım 
Müdürlüğü

3 Mühendis ve 18 
Teknisyen

Elektrik ve I&C Bakım 
Müdürlüğü

5 Mühendis ve 18 
Teknisyen

Bakım Planlama ve 
Güvenilirlik Müdürlüğü

3 Planlama Mühendisi 
2 Güvenilirlik Mühendisi



BAKIM STANDARTLARI

BS EN 15628:2014 
Maintenance - 
Qualification of 
Maintenance Personnel

BS EN 13306:2017 
Maintenance 
Terminology

BS EN 15341:2019 
Maintenance Key 
Performance 
Indicators

ISO 14224:2016 
Maintenance 
Management of 
Equipment in Industry



BAKIM YÖNETİM 
STRATEJİMİZ

Santrallerimizdeki bakım stratejisi EN13306 Bakım Terminolojisi standardı baz alınarak oluşturulmuştur 

Hidro Bakım Yönetim 
Stratejisi

İyileştirmeler 
(PM03)

İyileştirme (OPEX) 
(PM03-01)

İyileştirme (CAPEX) 
(PM03-02)

Önleyici Bakım 
(PM02)

Periyodik Bakım 
(PM02-03)

Büyük Bakım 
(PM02-04)

Kestirimci Bakım 
(PM02-05)

Durum Bazlı Bakım 
(PM02-06)

Düzeltici Bakım 
(PM01)

Acil Arızi Bakım 
(PM01-01)

Ertelenebilir Arızi 
Bakım 

(PM01-02)



•MS DYNAMİCS BAKIM İŞ TÜRLERİ





GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Güvenilirlik Merkezli Durum Raporu



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Güvenilirlik Check-List



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Fingerprint Test Raporları



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Tahribatsız Muayene Çalışmaları



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Kestirimci Bakım Çalışmaları



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Kestirimci Bakım Çalışmaları



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Kestirimci Bakım Çalışmaları(Elektriksel)

• Sargı Direnci Ölçümleri 
• İzolasyon Ölçümleri 
• Kutup Gerilim Düşüm Testi 
• Kısmi Deşarj (PD) Testleri 
• Röle Testleri 
• Kesici Kontak Geçiş ve Açma Kapama 

Süresi Testleri 
• Oran Testleri 
• Akü Deşarj Testleri 
• Topraklama Testleri 
• Trafo Yağ Analizleri 



GÜVENİLİRLİK YAKLAŞIMLARI
Hassas Bakım Çalışmaları




